PROFIL SIECI | PRZYLACZA CIEPLNEGO SKALA 1:100/300

odpowietrznie ¢15

do wezta cieplnego
2620

pierscienie uszczelniajqce
2¢90

Tréjnik wznosny 40/110-32/110

kabel elektr., fi 20 mm, zagf. 1,50 m T

kabel elektr., fi 20 mm, zag!. 3,30 m
N\Kkabel elekir., fi 20 mm, zagf. 0,10 m

Tréjnik wznosny 32/110-20/90

Zawdr odcinajgcy 20 L — 1500 mm

poziom por.120,00 m n.p.m.
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Materiat,Srednica/Spadek [%]
1,00 1,5000 1,00[Stal20,/90
Diugos¢ [m] 6,00 16,00 1,00 4,50 6,50
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